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绍兴市跃进印染有限公司“5·14” 

污水池坍塌事故调查报告 

  

2021年5月14日19时17分，位于绍兴市越城区斗门街道

江中路的绍兴市跃进印染有限公司(以下简称跃进印染)，污

水处理池（一沉池）发生坍塌，造成1人死亡，1人受伤。 

跃进印染于2021年3月9日发生一起围墙倒塌事故致1人

死亡，5月14日再次发生亡人事故，市委书记马卫光批示，

请市、区两级妥善处理好相关事故问题，举一反三，确保生

产安全。为认真落实市委主要领导批示精神，根据《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，5

月15日，市政府成立了由市应急管理局牵头,市公安局、市总

工会等部门组成的事故调查组，对该起事故提级调查。事故

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资

料、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企

业、单位、人员的责任，提出了处理意见、防范措施及整改

建议。现将有关情况报告如下： 

一、事故有关单位情况 

1.绍兴市跃进印染有限公司，事故发生单位。1998年6

月27日注册成立，实际控制人赵水根，法定代表人沈国山，

注册资本 4740万元，注册地为绍兴市越城区斗门街道江中

路，经营范围：加工丝绸，化纤布印染；销售丝绸、化纤布。
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2020年公司年产值2.6亿元，时有员工734人，固定资产2.8亿

元。 

2.浙江恒兴建设有限公司（以下简称恒兴建设），事故

污水池建设施工单位，法定代表人王连子，污水池建设项目

经理李尚富（无建造师职业资格证），注册地浙江省绍兴市

柯桥区王坛镇王坛村。经营范围：房屋建筑工程、建筑装修

装饰工程、市政公用工程、地基与基础工程、钢结构工程、

水利水电工程、环保工程、防水防腐保温工程等。 

3.绍兴县胜利环保工程设备厂（以下简称胜利环保），

事故污水池工艺设计单位和建施设计合同单位，法定代表人

唐志强，注册地绍兴市柯桥区福全五洋村，经营范围：生产、

加工环保、工程设备。 

4.环宇建筑科技股份有限公司（原浙江环宇建筑设计咨

询有限公司，以下简称环宇建筑），事故污水池建施设计单

位，法定代表人宋良，注册地绍兴市凤林西路300号环宇大

厦25楼。经营范围：建筑工业化技术研发及咨询；建筑新材

料、新工艺、新设备研发及咨询；建筑设计及咨询；装潢设

计；建筑工程总承包；房屋建筑工程监理甲级；建筑工程项

目管理等。 

二、事故的经过和救援情况 

2021年5月14日19时15分许，跃进印染按往常生产，水

洗车间换班结束，内有22名员工上班。车间主任周海滨向班

组长陈小波交待完工作后，站在污水池和水洗车间的通道上

等陈小波回话。19时17分，周海滨突然听到背后电火花的声
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音，回头发现污水池（一沉池）外墙的中间往外鼓，墙体瞬

间从中部开始往外坍塌。周海滨在跑开的时候，被污水池边

倒下来的电线杆砸倒在地。污水池（一沉池）顶两个冷却塔

和废气处理装置随同污水、污泥冲向对面的水洗车间，将车

间南面部分墙体冲倒，车间内正在工作的王兴华被墙体砸

倒。同事陈小波、徐成洲发现后将他扶起背到公司门卫处。

19时25分，保安队长赵卫国打了120电话求救，同时公司党

支部书记潘厚高打电话给斗门街道原联企干部黄晓峰上报

事故情况。19时50分，120救护车分别将王兴华、周海滨送

绍兴市人民医院和袍江医院抢救，王兴华因抢救无效于当晚

21时死亡。周海滨系轻伤。 

事故发生后，越城区政府分管领导、区应急管理局主要

负责人以及斗门街道、区公安分局负责人第一时间赶赴现场

指导救援处置，区经信局、区市场监管局、区生态环境分局

相关负责人也相应到场参与处置，清理污泥，防止有毒气体

挥发伤人，指导封堵相应雨水管道，防止污水经雨水管道排

入曹娥江造成水域污染。5月15日中午，现场基本处理完毕，

未发生次生事故及环境污染。 

    三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况 

    （一）事故造成人员伤亡情况 

死者，王兴华，男，汉族，1959年7月出生，籍贯四川

省叙永县，跃进印染水洗车间拉布工。 

伤者，周海滨，男，汉族，1975年4月日出生，籍贯山

东省潍坊市，跃进印染水洗车间车间主任。 
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（二）直接经济损失 

事故共造成直接经济损失约195万元。 

 四、事故现场勘查及调查情况 

（一）事故污水池基本情况 

坍塌的污水处理池（一沉池）位于厂区西南侧，属于厂

区内污水处理系统的沉淀池，毗邻跃进印染水洗车间厂房，

中间留有通道宽8m，池长32.3m,宽6m,高7.2m，建筑面积193.8

㎡。池体按设计要求为钢筋混凝土结构,混凝土强度等级除基

础垫层为 C15 外,其余抗渗等级均为 S6(P6)的 C25 混凝

土。池壁厚300mm,池内设有拉梁，分上下二层各6根，拉梁

在中间部位设有立柱，拉梁截面尺寸 200x400(H)mm, 框架

柱截面尺寸 300x300mm,水池底板厚 400mm，池内未作防腐

处理。 

经现场勘查，污水池（一沉池）池体未见明显沉降，靠

水洗车间一面整体倒塌，拉梁断裂，混凝土梁、墙断裂界面

多处可见主要受力钢筋锈断、混凝土严重侵蚀。污水池坍塌

时污泥、污水全部外泄，冲击对面水洗车间厂房，导致底层

南立面往西第四跨墙体倒塌（见图3），倒塌的墙体高约5m，

长约8m，为厚0.24m砖砌填充墙。死者当时位于车间内，距

冲塌墙体约3m处。事故单位位置、坍塌的池体、冲倒的水洗

车间南面部分墙体现场照片（死者受伤位置图）分别见下图: 
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图 1 事故单位位置图 

 
 

图2 坍塌的池体 
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图3冲倒的水洗车间南面部分墙体 

（二）事故污水池工程建设情况 

事故污水池为跃进印染5000T/D污水处理和2000T /D中

水回用工程，该工程是跃进印染2009年整体搬迁到袍江工业

区的临设工程，为环保设施“三同时”项目，污水处理量每

日7000T，采用清污分流措施，其中5000T为污水处理，2000

吨为中水回用。 

2010年3月，跃进印染启动污水处理建设项目，经商定，

胜利环保提供总体方案给跃进印染；4月，方案获跃进印染

同意，胜利环保自行出具工艺设计图（设计要求污水处理剂

为硫酸亚铁），同时胜利环保委托环宇建筑出具建施设计图

（该设计图中污水池为排泥沟设计，高度为6. 2米）。 

死者受伤位置：距

冲到的墙体3m处。 
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2010年5月，跃进印染开展污水池建设招标相关工作；

10月，跃进印染确认由李尚富承建，随后李尚富以挂靠恒兴

建设参与投标并中标，于当月签订施工合同，李尚富任项目

经理；11月，开始施工。 

2010年12月8日，跃进印染与胜利环保补签正式设计合

同（包含工艺设计和建施设计）；12月28日，跃进印染认为

污水池原有的排泥沟设计不合理，操作麻烦，要求更改为排

泥斗，胜利环保根据要求调整了工艺设计图提供给跃进印染

（污水池墙体高度从6.2米升高至7.2米），未再委托建施设

计。在无建施设计图的情况下，李尚富施工建造。 

2011年1月，李尚富出于结算工程款考虑，出具工程增

量联系单，由胜利环保负责该项目的技术副厂长王宝林签字

并加盖公章作证。 

2011年5月污水池完工后投入使用，建造全程未做防腐

处理。 

事故发生后，调查组委托检测机构对事故污水池结构进

行了钢筋、混凝土强度检测。经检测，倒塌墙体的钢筋间距、

钢筋直径、受力钢筋最小保护层厚度和最小锚固长度、混凝

土强度等施工质量不符合国家相关建筑工程安全标准的要

求。 

（三）事故污水池的使用情况 
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污水处理池（一沉池）功能主要是加药混凝、固液分离。

污泥每天早上7点、下午3点、晚上10点各排放一次。跃进印

染污水处理站日常管理由汤永芳负责。污水处理池（一沉池）

设计要求在泵前投加的药剂为硫酸亚铁以及 PAM 溶液，但

跃进印染在长期使用过程中，未按照工艺设计要求，擅自使

用三氯化铝溶液替代硫酸亚铁,①致使水泥、钢筋被腐蚀。（图

4、图5） 

 
 

图4 拉梁内钢筋锈断、拉出，混凝土严重侵蚀 

                            
①三氯化铝在水溶液中易电离出氯离子，氯离子穿透或活化氧化物保护膜，使钢筋各部位的

电极电位不同而形成局部电池，发生电化学反应，使零价铁变为二价铁，二价铁与溶解在水

中的氧作用生成三价铁，从而使钢筋锈蚀；氯离子的存在还能造成钢筋表面的局部酸化，进

一步促进铁的阳极氧化速度，加剧电化学腐蚀。铁转化为铁锈这一过程伴有体积的增加，增

加量根据氧化状态不同而异，致使混泥土保护层沿钢筋膨胀而开裂、起鼓、剥落，锈蚀使钢

筋断面受损，降低钢筋的力学性能，可能发生突然断裂等事故，同时三氯化铝水解产生氢离

子，使溶液局部呈酸性，从而缓慢腐蚀水泥。 
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图5墙板内钢筋锈断 

五、事故原因分析 

（一）直接原因 

  跃进印染未按建施设计图纸要求，在建造时擅自主导改

变污水池设计结构，并违反工艺设计要求长期使用三氯化铝

溶液作为污水处理药剂，致污水池的混凝土梁、混凝土墙体

内钢筋大量锈蚀、锈断，梁的受拉承载力、墙的抗弯承载能

力超过梁、墙承载能力的极限状态，因结构局部破坏而引发

池体坍塌。 

（二）间接原因 

1.跃进印染安全生产主体责任未落实。该企业未按规定

配备专职安全管理员，安全管理混乱，隐患排查治理不力，

未按政府部门要求开展污水池专项隐患排查整治，未聘请第
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三方对污水池进行检测，擅自主导更改污水池建施设计，擅

自更改工艺设计使用三氯化铝溶液作为污水处理剂。尤其是

2021年3月9日企业发生安全生产亡人事故后未能引起足够

重视，安全意识极其淡薄，既未按规定在媒体上公开道歉，

也未加强安全生产工作。 

2.恒兴建设管理不规范。恒兴建设内部管理混乱，项目

经理无建造师职业资格证，未按国家标准要求施工,施工质量

不符合国家有关建筑工程安全标准，施工变更未经正规设

计。 

3.胜利环保违规设计。未经正规设计认证情况下，便按

跃进印染要求变更工艺设计，出具工艺设计图纸，加高池体

高度。 

4.属地政府监管不到位。斗门街道办事处安全生产监管

职责履行不到位，2019年12月，在越城区安委会转发关于嘉

兴海宁市龙洲印染有限责任公司“12·3”污水罐体坍塌事

故情况通报和越城区安委办下发关于开展污水罐池排查整

治工作的紧急通知后，未落实属地安全生产管理职责，有效

开展生产经营单位环保设施安全整治，督促企业聘请第三方

专业机构对污水罐（池）地基、污水罐罐体进行检测。2021

年3月9日跃进印染发生生产安全事故后，未督促企业采取有

效措施加强安全管理，隐患排查治理不到位。 

5.属地相关部门履职不到位。绍兴市生态环境局越城分

局未能履行“管行业必须管安全、谁主管谁负责”的安全监

管职责，对环境保护设施使用情况监督检查不到位；2019年
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12月，越城区安委会转发关于嘉兴海宁市龙洲印染有限责任

公司“12·3”污水罐体坍塌事故情况通报后，未能按照要

求落实生态环境部门职责，有效开展辖区内企业环保设施安

全整治，对环保设施隐患排查整治不到位。 

越城区应急管理局未能有效落实上级政府部门对安全

生产工作的部署，2019年12月嘉兴海宁龙洲印染污水坍塌事

故发生后，未按照《绍兴市安委办关于开展污水罐（池）排

查整治工作的紧急通知》要求有效开展排查整治工作。特别

是2021年3月9日跃进印染发生事故后，复产检查工作不彻

底，未能发现并督促事故隐患整改。 

（三）事故性质 

事故调查组认定，绍兴市跃进印染有限公司“5·14”

污水池坍塌事故是一起生产安全责任事故。 

六、事故责任单位及责任人员处理建议 

  （一）建议追究刑事责任人员 

赵水根，跃进印染实际控制人，擅自主导改变事故污水

池建施设计、工艺设计要求；未严格制定并执行本单位安全

生产操作规程；未有效督促企业及相关人员落实安全生产规

章制度；未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除

生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任，涉嫌重大

责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。 

（二）建议给予行政处罚的企业和个人 

1.跃进印染。未履行企业安全生产主体责任，安全管理

混乱，污水池质量未不到国家相关标准要求，擅自改变设计
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要求长期使用其他污水处理剂,引起钢筋大量锈断、池体锈

蚀。事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要责任。

建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百零九条规定，对其实施行政处罚。鉴于其2个月内连

续发生亡人事故，建议从严从重处理。 

2.沈国山，跃进印染法定代表人。未切实履行企业主要

负责人的安全生产职责，未有效督促企业及相关人员落实安

全生产规章制度，督促检查安全生产工作，及时消除生产安

全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议越城区应急管

理局按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第九十

二条规定，对其实施行政处罚。 

3.恒兴建设。将工程交给无资质的项目经理管理。对项

目未按图施工的情况督查检查不力，施工质量把关不严，对

事故的发生负有重要责任。建议越城区应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定，对其实施行

政处罚。 

4.李尚富，恒兴建设项目经理（实际承包人），污水处

理池（一沉池）建设施工实际负责人，未取得建造师职业资

格证，未严格按图施工，施工的质量不符合国家有关建筑工

程安全标准，对事故的发生负有责任，建议越城区应急管理

局按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第九十二

条规定，对其实施行政处罚。 

5.唐志强，胜利环保法定代表人。胜利环保明知李尚富

无增量工程建施设计图、未经正规建施设计的情况下，违规
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出具增量工程联系单，协助更改原有设计,加高池体高度，对

事故的发生负有责任。建议越城区应急管理局依据《中华人

民共和国安全生产法》第十八条、第九十二条规定，对其实

施行政处罚。 

（三）对有关单位和公职人员的处理建议 

建议责成斗门街道向越城区委区政府作出深刻检查。 

建议责成绍兴市生态环境局越城分局向越城区委区政

府作出深刻检查。 

建议责成越城区应急管理局向越城区委区政府作出深

刻检查。 

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府和有关部

门的 4名公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交属地

纪委监委进一步调查处理。 

七、事故防范措施及整改建议 

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。 

跃进印染要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体

责任。一是要严格把好各类建设施工项目的质量、技术关，

二是要进一步加强日常安全生产管理，深入推进隐患排查治

理和风险管控工作，三是要做好事故后续处理工作，确保社

会稳定。印染行业企业要建立“层层负责、人人有责、各负

其责”的安全生产风险管控责任体系，全面落实安全生产主

体责任。特别是污水池等环保设施设备，在项目建设时，要

切实做好风险管控，杜绝违法设计、非法施工，聚焦设计、

施工安装、竣工验收等关键环节安全生产责任的落实。要督
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促企业安全管理人员、重点岗位人员、班组长和一线从业人

员严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规

程，确保全员安全生产责任落实到位，严防各类生产安全事

故发生。 

（二）进一步强化属地政府监管责任 

越城区政府要扎实开展化工、印染企业（特别是有限空

间作业）安全生产专项整治，对辖区内污水池开展全面排查，

对违规使用三氯化铝溶液等情况，要摸清底数，如有发现责

令立即停用。对在用的印染行业污水池等有限空间场所，要

加强隐患排查治理，加快开展污水池第三方检测，不符合要

求立即停用。要不断加强印染、化工企业关停、搬迁、转产

过程中的安全管理，严格规范各类危险作业，严防类似事故

的再次发生。  

 （三）进一步认真履行部门安全监管责任。 

各有关部门要认真履行“三管三必须”和“谁主管谁负

责”的部门监管职责，生态环境部门要切实加强对建设项目

环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况、

有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情

况进行监督检查。建设部门要加大对建设工程质量监督管理

的力度，严厉打击非法施工行为，严格把控建设工程质量。

各相关部门要及时有效共享监管信息，切实加强联动协调力

度，加大对建设项目环境保护设施未经设计、未按规范要求

施工等违法行为的查处力度，构建起高效联动的安全生产综

合监管体系。 


