上海紫稼园酒店管理有限公司
“5.24”触电死亡事故调查报告
2021年5月24日12时45分左右，浦东新区中科路2171号华杨居委二楼食堂，发生一起触电死亡事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的要求，以及浦东新区人民政府的授权，由浦东新区应急管理局（以下简称：区应急管理局）牵头，会同上海市公安局浦东分局、浦东新区总工会、张江镇人民政府，并邀请浦东新区监察委员会派员组成事故调查组，聘请电工专家参与事故调查。调查组通过现场勘查、调查取证、技术勘验、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

上海紫稼园酒店管理有限公司（以下简称“紫稼园酒店”），成立于2014年11月21日; 统一社会信用代码：9131011532320992A; 住所：中国（上海）自由贸易试验区江东路238号；法定代表人：朱全坤; 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）; 经营范围：酒店管理，会展服务，商务信息咨询，工艺品的销售等。

（二）华杨居委二楼食堂空调安装情况
   2021年1月5日，紫稼园酒店承接了华杨居委二楼食堂餐饮服务，因就餐包厢需安装空调，紫稼园酒店负责人向二手空调经销商汤志学购买了一批二手空调，并由汤志学负责安装。双方未签订书面的空调销售安装合同和安全管理协议。

（三）相关人员情况

1.朱全坤，男，56岁，紫稼园酒店法定代表人，全面负责公司的生产经营活动。

2.汤志学，男，43岁，二手空调经销商。

3.张浩，男，23岁，汤志学临时雇佣的空调安装人员。
二、事故发生经过和救援情况

2021年5月24日12时左右，汤志学安排张浩在食堂北侧5号包间内安装空调内机，汤志学自己在包间外调试空调面板。12时45分，张浩在作业过程中触电。在食堂大厅休息的缪文康（紫稼园酒店人员）发现后立即给张浩进行心肺复苏，包间外的汤志学听到包间内叫声后，进入包间，见状立刻拨打了“110”和“120”，“120”到场后，将张浩送往了上海中医药大学附属曙光医院（东院）进行救治，张浩经救治无效于2021年5月29号16时17分死亡。
三、现场勘查、鉴定及调查取证情况

（一）事故现场勘查情况

1.事发现场位于华杨居委二楼食堂内，二楼食堂分为北侧包间区和南侧大厅区。事发位置位于北侧5号包间内，包间面积约11平米。包间西侧有一把倒下的木制人字梯，人字梯长约1.7米。包间已完成吊顶，吊顶为木框结构，石膏板材质，吊顶四周安装了12个射灯。吊顶西侧开有0.4米╳0.4米的方形检修口，中部开有长1.5米╳0.2米的空调出风口，检修口下放有一把斜口钳。
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2.事发现场吊顶内，安装了空调内机，检修口处悬挂着三根电源线（红色为相线，蓝色为零线，黄绿色为接地线），红色线端头处有2-3厘米裸露铜线并带交流220伏电压，其余两根线用绝缘胶布包扎着线头。检修口吊顶上方有一根射灯电源零线，零线接射灯一端有0.5厘米的裸露铜线。红线相线与该零线存在220V交流电压。
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（二）死因鉴定
上海中医药大学附属曙光医院（东院）死亡小结：

西医诊断：1.电击伤（心肺复苏后），2.脑缺氧症，3.非感染性多器官功能障碍综合症，4.症状性癫痫（继发性癫痫）。

中医诊断：电击伤，气脱症。

尸表检验鉴定情况：因为家属要求，死者未进行脱衣尸检查，未检见电击痕迹。
（三）综合勘察分析

经现场勘查和结合专家分析意见综合判断：张浩站在人字梯上，连接空调内机电源线时，触电后坠落。
（四）安全管理情况

紫稼园酒店未提供相关安全管理制度和资料，未提供对空调安装人员的安全教育和安全告知交底记录。现场没有用电管理人员在场，空调内机接电源线，无人检查是否带电，无人制止空调安装人员的冒险作业行为。
    四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

张浩，男，23岁，安徽阜阳人，汤志学临时雇佣的空调安装人员。
（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币140万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因：

空调安装人员张浩接线前未确认作业安全，未切断电源，接线时触碰到吊顶处带电的裸露电源线导致触电。
2.间接原因：

紫稼园酒店现场安全管理缺失，对电气安装作业的危险性认识不足，没有落实危险作业风险辨识、安全交底和现场监护管理责任，未能及时发现和制止空调安装人员的违章冒险作业。
（二）事故性质

调查组认为，“5.24”事故是一起一般等级生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议：

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.张浩，空调安装人员，接线前未确认作业安全，未切断电源，违章冒险接线，直接导致触电，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.汤志学，空调销售方，涉嫌无证经营，未依法履行对临时雇用人员的安全保障义务，对事故的发生负有责任。建议浦东新区市场监督管理局依法处理。
（二）对事故单位的责任认定和处理建议

紫稼园酒店对电气安装作业的危险性认识不足，没有落实危险作业风险辨识、安全交底和现场监护管理责任。现场没有管理人员制止空调安装人员的违章冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第四十条、第四十一条的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。
七、整改防范措施建议

紫稼园酒店要认真吸取该起事故的教训，依法建立完善各项安全管理制度和操作规程，加强零星作业的安全管理工作，落实安全隐患排查治理责任，依法辨识安全风险，落实对从业人员的安全教育培训和安全技术交底。加强危险作业现场管理，落实专人监护，及时发现和制止违法违规作业行为，预防和避免类似事故的再次发生。

“5.24”触电死亡事故调查组   
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讨论时间：2021年7月14日
讨论地点：迎春路520号4楼C区 116会议室
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